
  DIMENSIONAMENTO  VASCHE  1° PIOGGIA

Aree di scolo Superficie - mq. Precipitazione Coefficiente di afflusso Volume da trattare Vasca

1 8.835,00 0,005 0,90 39,76 V1
2 1.072,00 0,005 0,90 4,82 V2
3 3.787,00 0,005 0,90 17,04 V3
4 3.285,00   solo acqua del tetto da non trattare
5 1.344,00   solo acqua del tetto da non trattare
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