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ALLEGATO 1. 
 

Schema a blocchi raccolta e trattamento reflui dilavamento piazzali 
 
 

Arrivo acqua piovana 
piazzali  

Pozzetto di campionamento 

Vasca di accumulo nr 2A 
con pompa di rilancio P1 

Disoleatore 

 

Filtro coalescenza 

Misuratore di portata 

Passaggio per pozzetto 
con scolmatore e by pass 

Fognatura 
bianca  

Fognatura 
consortile 

Acqua primi 70 mm 
- prima pioggia 
 

Vasca di 
accumulo nr 2B 
con pompa di 

rilancio P2 

Pozzetto ispezione e 
campionamento 

Acque in esubero – seconda 
pioggia 


