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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI

1 CORRIDOIO

5
6
7
8
9
10

15
16

11
12
13
14

17
18
19

4

2
3

CORRIDOIO
SALA RIUNIONI

TERMINALE CASSE

RIPOSTIGLIO

DISIMPEGNO

20

SPOGLIATOI
ANTI
WCH
WC
DOCCIA
DOCCIA
SPOGLIATOI
ANTI
WCH
WC
DOCCIA
DOCCIA

>1/8

>1/8

>1/8

>1/16

>1/16

>1/16

>1/10 >1/20

>1/10 >1/20

4.48 m²4.02 m² 2.88 m²2.01

2.52 m²

2.19 m²

3.59 m²

4.39 m²

4.95 m² 1.26 m² 2.47 m²

4.95 m² 2.47 m²1.09 m²

4.40 m²

4.40 m²

1.79 m²

2.19 m²

2.20 m²

2.20 m²

necessaria

21
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DIREZIONE

ARCHIVIO

LOCALE TECNICO

PERCORSI PRIVI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

PARTE APRIBILE
PARTE FISSA

LUCERNARI A SOFFITTO

23
24
25
26
27

LOCALE INVERTER
CAB. DI TRASFORMAZIONE
CENTRALE FRIGORIFERA
CENTRALE FRIGORIFERA
CENTRALE TERMICA
LOCALE U.T.A.

n. descrizione
sup. illuminante m²

effettiva
hsuperficie volume

--- --- ---

--- --- --- ------ ---

--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---

--- --- ---

--- --- --- locale dotato di ventilazione artificiale
locale dotato di ventilazione artificiale
locale dotato di ventilazione artificiale
locale dotato di ventilazione artificiale
locale dotato di ventilazione artificiale

locale dotato di ventilazione artificiale

--- --- --- ------ ---

--- --- ---

--- --- --- locale dotato di ventilazione artificiale
--- --- --- locale dotato di ventilazione artificiale
--- --- --- locale dotato di ventilazione artificiale
--- --- --- locale dotato di ventilazione artificiale
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3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

32.20 m² 96.59 m³

--- --- --- ------ ---

--- --- ---

--- --- ---

necessaria
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27.45 m² 82.34 m³
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12.00 m³
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5.97 m³
5.97 m³

24.72 m³
12.00 m³
7.80 m³

44.05 m² 132.15 m³

--- --- --- --- --- ---
3.0018.64 m² 55.93 m³ --- --- --- --- --- ---
3.30

--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---

35.02 m³10.61 m²
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

238.80 m³72.36 m²
150.89 m³45.72 m²
60.95 m³18.47 m²
48.37 m³14.66 m²
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DIMOSTRAZIONE ACCESSIBILITA'
AI SERVIZI IGIENICI  (D.M. 236/89) 

Tutti i servizi per disabili sono
provvisti di vaso accessibile da
entrambi i lati (D.G.R. 509/2010 Allegato A figura 9)
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