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Pompa di calore
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8
IMPIANTI MECCANICO

E FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

DATI GENERALI

unità superficie n. moduliK potenza
richiesta

potenza
di progetto

1
2
3
4
5
6
7

83
83
141
141
62
62
62

25.60
25.60

939.80
957.58

1851.66
1821.18

657.36
614.20
625.82

50
50
50
50
50
50
50

18.80
19.15
37.03
36.42
13.15
12.28
12.52

VERIFICA POTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3B

43.60
43.60
19.00
19.00
19.00

310   Wp
Potenza modulo:

prj.2019_01/pb27


