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Foro dim.vedere relazione



























































1.
25

75





 






+32.13 +32.13

+32.59 +32.59
+32.75

+33.32+33.38+33.41

+34.43

+35.00
+35.15 +35.15 +35.15

SCHEMA DELLA FOGNATURA

A-B ø 1000 53,00 41,60
B-C
C-D

ø 1000 133,00 104,50
ø 1200 46,00 52,00

D-E ø 1200 25,00 28,30
E-F ø 1000 26,00 20,40
D-G ø 1000 5,00 3,90

ø 1000A-F 179,00 140,60
391,30

150x150 
(ø1000)

TOTALE ( mc )

1,07
150x150 
(ø1200)

10
21,00

10,70
2,00

TOTALE ( mc ) 12,70

404,00TOTALE INVASO SUPERFICIE COPERTA  
391,30 + 12,70 = 404,00 mc > 398,00 mc

TOTALE ( mc )

TOTALE ( mc )

ø 800
ø 800
ø 800
ø 800

A'-B'
B'-C'
C'-D'
D'-E'

49,00
161,00
30,00

120x120 
(ø800) 0,55

24,60
80,90
15,10

TRATTO 
TUBAZIONI

VOLUME
( mc )

DIAMETRO 
(mm )

LUNGHEZZA
( m )

VERIFICA CAPACITA' DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE

TRATTO 
TUBAZIONI

VOLUME
( mc )

DIAMETRO 
(mm )

LUNGHEZZA
( m )

POZZETTI
(ø TUBAZIONE)

EXTRA VOLUME
(mc )

QUANTITA'
(pz.)

VOLUME
( mc )

POZZETTI
(ø TUBAZIONE)

EXTRA VOLUME
(mc )

QUANTITA'
(pz.)

VOLUME
( mc )

17,00 8,50
ø 800
ø 800

D'-F'
E'-G' 39,00 19,60

46,00 23,10

ø 800C'-H' 5,00 2,50
174,30

10 5,50

5,50
TOTALE INVASO SUPERFICIE COPERTA  
174,30 + 5,50 = 179,80 mc > 171,00 mc 179,80

SUPERFICIE SCOPERTA - richiesti 171,00 mc
vedi relazione "Valutazione compatibilità idraulica"

SUPERFICIE COPERTA - richiesti 398,00 mc
vedi relazione "Valutazione compatibilità idraulica"

CAPACITA' DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE = 404,00 + 179,80 =   583,80 mc > 568,00 mc

DIMENSIONE VASCHE DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

VERIFICA VOLUMI DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

SUPERFICIE 
(mq)

COEFFICIENTE ACQUA
TRATTENUTA

 ( m)
VOLUME

( mc )
TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

DIMENSIONE
( lunghezza x larghezza x altezza )

QUANTITA'
(pz.)

VOLUME
( mc )

5,00 x 2,00 x 1,25 2

CAPACITA' DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA = 25,00 mc > 7,92 mc

II

ispS

PL

Legenda

pozzetti di ispezione comunale

sifone tipo firenze con ispezione

pluviale con pozzetto sifonato

caditoie stradali sifonate

linea acque nere in pvc

pozzetti di ispezione

viabilita' interna semipermeabile 
realizzata con strato superiore 
drenante in agglomerati naturali 
coefficente di afflusso   0.6

linea acque meteoriche superficie scoperta

linea acque meteoriche superficie coperta

strada esistente con pavimentazione
in asfalto impermeabile esclusa
dalla valutazione di compatibilità idraulica

SEMI_PERMEABILE 2.530,52 0,60 0,005 7,92

25,00

6
   1/200
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