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Passerella a filo 200x75 passaggi cavi AC

Qep

passerella a filo con coperchio 200x75

CALC. C.A.

TAV. N.

DIR. LAVORIPROGETTISTACOMMITTENTE

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

INIZIATIVE INDUSTRIALI S.p.A.

SCALA

DATA

FILE

OGGETTO :

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 
CON RELATIVE RECINZIONI E PASSI CARRAI

IN VIA POLA DENOMINATO EDIFICIO "A"

1:200

Potenza di progetto:
Potenza eccedente:

Sup. coperta edificio: 
Dati:

coefficente       k
CALCOLO: 
P= 1/k * S
P=  1/0,65  *  9207 = 141 kWp

m² 9207
0,65

D.Lgs. 28/2011

Maggio 2019
16/03-pb377

IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA 

Potenza impianto fotovoltaico approvato : 

DATI GENERALI
NR. INVERTER

SPECIFICHE SINGOLO INVERTER

POTENZA

Moduli totale

POTENZA totale
Potenza moduli

N.pannelli
N.stringhe
N.pannelli 

22

33,00 kWp
4(1X22)
4
110

310   Wp

P=141 kWp   (n. 564 pannelli da 250 Wp)
P=600,16 kWp (n. 1936 pannelli da 310 Wp)
P=459,16 kWp (n. 1481 pannelli da 310 Wp)

1936 pannelli

600,16 kWp

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO PREVISTO :
NR 1936 PANNELLI DA 310 Wp
PER UNA POTENZA TOTALE DI 600,16 kWp
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PROROGA DETERMINAZIONE N° 912 DEL 10/10/2017VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI A-E PARCO COMMERCIALE "LE PIRAMIDI" 
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