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Area di intervento

Aree a verde

3.44

Punto rilievo con quota relativa

Curva di livello principale (5 m)

Curva di livello secondaria (1 m)

Fabbricati esistenti

Vasca di accumulo da 20,00x13,50 m - H=1,50 m = 405 mc

Alla fognatura acque bianche - scatolare 90x80

Tubazione ø100 cm con funzione di invaso (capacità 217 mc)

Rete raccolta acque copertura

Rete raccolta acque piazzali

S-D

S-D
Disoleatore dissabbiatore statico a coalescenza

Classe I - monoblocco in c.a.v. - Portata 65 l/s

Pozzetto di ispezione e raccordo

Pozzetto di campionamento
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